
Monteringsanvisning

CLIMA CANAL HYBRID 

CLIMA CANAL
Läs monteringsanvisningen noga innan installation.

Observera att en felaktig installation kan påverka

funktion och ljudnivå negativt.
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Allmänn information

7 Värmepaket med luftskruv

8 Fläkt

- Tangential!äkt 24 V/DC med "lter

9 Låda

10 Kondensavlopp Ø 32/2, endast vid kyla

11 Elektrisk anslutning. Alltid vänster sida

12 Röranslutning Inv. R15. Alltid vänster sida

1 Skyddslock

2 Galler av aluminium eller trä

3 Flexibla slangar, rostfria, Inv. R15

4 Finjustering av höjd

5 Gavel

6 Höjdjustering

Delar
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Tillval: Tillluft

6 4 4

Ø
4

23.7

L

18

H

2
.5

29.8

208.84

Kondensavlopp

Ø
3

Clima Canal

     värme

Clima Canal Hybrid

       Värme / Kyla

 Typ L (cm) H (cm) Hybrid H (cm)

1 72.1 8.5 10

2 108.1 8.5 10

3 144.1 8.5 10

4 180.1 8.5 10
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*Öppning för dränering endast på Hybrid
*
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              Dimensioner

     värme

C

       Värme / Kyla

OBSERVERA

Montera alltid Clima Canal med värmepaketet mot fönstret 

och �äkten in mot rummet.

- Isolera slangarna mot 

kondens vid behov.

Placera Clima Canalen så att eventuella

gardiner inte hänger över gallret.

20 cm

Låt skyddslocket sitta kvar under hela installationen.

Ta bort vid drifttagning.

Delar 

SKYDDSLOCK

VÄRMEPAKET

modell > T1 T2 T3 T4

Delar antal

1 set

1 set

Låt skyddslocket sitta kvar under hela installationen. 
Ta bort vid drifttagning. Observera att skador på fläkt och värmepaket kan leda till
försämrad funktion och högre ljudnivå.

Placera Clima Canalen så att eventuella gardiner inte
hänger över gallret. Rekommenderat avstånd mellan glas
till Clima Canal 0-300 mm.

3

Obligatoriskt tillbehör

modell > T1 T2 T3 T4

Delar antal

Se projekteringshandboken

Notera att 24VDC transformator 
från EPECON måste användas för 
att garantin ska gälla.



2a 2b 2c

2d

OK
 10 mm

Fastsättning av gavlar

Sammankoppling av lådor

1

2

OK

Montera gavlar på respektive ände av lådan
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Höjdjustering

3a

3

B

A

Clima Canal Clima Canal Hybrid

A min 8.5 cm / max 9.3 cm min 10 cm / max 10.8 cm

B max 4.5 cm

Använd justerskruvarna för att anpassa

höjden på lådan. 

Fixera höjden genom att låsa vinklarna 

för höjdjustering. Fixera vinklarna i golvet.3b

 6 mm

Montering4

Ø 8 mm ›
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Röranslutning: Inv. R15

Röranslutning

Anslut dräneringen till avlopp med vattenlås

för att förhindra dålig lukt.
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5a 5b

- Kondensdränering Ø 32/2

24VDC
Seriekoppling av Clima Canal

0...10V

24VDC

CLIMA CANAL

1

3

2

24V

Använd alltid de �exibla slangarna vid anslutning.

I annat fall kan funktion och prestanda försämras.

6a 6b

Elektrisk anslutning

Anslutning dränering

6

7

15 >< 25 cm
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  Kondensdränering Ø 32/2

Förberedelse innan gjutning8

Täta skav mellan ram och 
låda med tejp innan gjutning.
Täta även rörgenomföringar 
och eventuella otätheter runt 
gavlar och skruvhål.

Varning !!

- Clima Canalen ska vara !xerad mot underlaget

och ska ha ett massivt stöd under hela lådans längd.

 10

Lägg skyddslocket på plats.

Låt locket ligga kvar under hela byggtiden.

VARNING !!

Observera risken för vibrationer och missljud vid montage i ex. träbjälklag.

Justera höjden efter gjutning vid behov.

Anpassa höjden på ramen så att gallret

hamnar i nivå med färdigt golv.
Observera risken för vibrationer och missljud vid montage i ex. träbjälklag.

Epecon avråder från montage i träbjälklag pga risk för vibrationer och missljud.

Varning !!
- Clima Canalen ska vara !xerad mot underlaget
och ska ha ett massivt stöd under hela lådans längd.

Epecon rekommenderar att Clima Canal gjuts in i 
betong för bästa möjliga prestanda och lägsta möjliga
ljudnivå.
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Skötsel

Rengöring av �lter

- Ett igensatt �lter påverkar luft�ödet genom �äkten.

Rengör därför �ltret regelbundet.

- Filtret rengöres lämpligtvis med dammsugare.

Det är inte nödvändigt att demontera �ltret vid rengöring.

Rengöring av låda

- Rengör låda genom att dammsuga med borstmunstycke.

- Rengör låda vid behov, dock minst 1ggr/år.

Driftsättning9
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